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Dette er ikke feil
I dette tilfellet Beskrivelse og hvor du sjekker
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Klimaanlegget virker ikke.
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• Er det rett etter at strømmen slås på?

Enheten bruker 3 minutter på klargjøring. I denne perioden virker kompressoren ikke.

• Er strømforsyningen slått av?  Side 12

• Har en sikring eller et relé slått ut?

• Er det et strømbrudd?

• Er det rett etter at anlegget ble stoppet?

 For å beskytte utstyret, kan det ikke starte igjen på 3 minutter.

• Trykkes det på knappen på fjernkontrollen mens det pekes mot mottakeren på innen-

dørsenheten?  Side 12

• Er Timer PÅ valgt?  Side 20

Kjøling og varming er svak (stopper i bruk). • Er luftfi lteret skittent?

• Er temperatur, luftvolum og luftstrømsretning justert riktig?  Side 13, 14, 17, 18

• Brukes enheten i lengre tid med luftstrømmen satt på "  " eller "  "?  

 Side 17

• Er luftinntaket eller luftuttaket på utendørsenheten blokkert? 

• Er dører eller vinduer åpne?

• Er tørking stilt inn?  Side 15

• Er ØKO stilt inn?  Side 31

• Er komfortsøvn stilt inn?  Side 17

• Er "Strømvalg" satt til "75 %" eller "50 %"?  Side 32

• Er det AV-tid for Timer AV eller Komfortsøvn AV?  Side 19, 20

• Beskyttelse kan bli aktivert på grunn av for stor elektrisk belastning som skyldes 

spenningssvingninger eller tildekking av luftinntaket. Fjern alle hindringer og nullstill 

skillebryteren etter 30 sekunder.

Luftstrømmen stopper.
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l. • Luftstrømmen kan stoppe under oppvarming.

Den når ikke innstilt temperatur. • Innstilt temperatur vil ikke alltid oppnås, noe som avhenger av forholdene innendørs 

og utendørs. Det kan skyldes stor forskjell mellom innstilt temperatur og romtempera-

turen ved start på operasjonen. Omgivelsestemperaturen er også kritisk.

Vertikale retningsspjeld beveger seg uten kontroll. • Når anlegget stopper, vil de vertikale spjeldene åpnes helt én gang og deretter lukkes.

D
et

 e
r 

d
am

p
 e

lle
r 

ko
n

d
en

s

In
n

en
d

ø
rs

en
h

et

Det er damp.
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• Det kan oppstå damp som skyldes rask nedkjøling av luften i rommet.

• Det kan komme damp fra kondensvann på varmeveksleren eller panelet kan bli fuktig 

ved kjøling, tørking eller innvendig tørking.

Det er kondens. • Er de vertikale spjeldene lukket eller peker de nedover? Det kan dannes kondens 

hvis anlegget kjøres lenge med spjeldene rettet nedover i stedet for vannrett under 

kjøling og lufttørking.

U
te

n
d

ø
rs

en
h

et Det fi nnes rim, vann eller damp. • Utendørsenheten kan dekkes med rim under oppvarming.

• Dette er fordi smeltet rim blir til vann eller damp for å gi effektiv oppvarming.

• Det kan dryppe vann under kjøling eller tørking. Dette er kondensvann fra luft på 

kjølerørene.
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il. • Lukten i vegger, tepper, møbler eller klær som skyldes naturlig luftsirkulasjon.
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Dette er ikke feil (fortsatt)
I dette tilfellet Beskrivelse og hvor du sjekker

D
ri

ft
sl

am
p

e

Driftslampen ( ) blinker sakte.
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l. • Ved et strømbrudd under bruk (inkludert med Timer PÅ), vil lampen lyse når strøm 

tilføres igjen. Når knappen på fjernkontrollen trykkes én gang, starter anlegget og 

blinkingen endres til kontinuerlig lys.

Velg Timer igjen når strømmen kommer tilbake, fordi Timer-innstillingene kanselleres 

under et strømbrudd.

Driftslampen ( ) eller timer-lampen ( ) blinker 

raskt (5 ganger i sekundet).
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n • Sjekk feilen iht. prosedyren "Hvis lampen på innendørsenheten blinker".  

 Side 38

Lampen i displayet på innendørsenheten er svak. • Er "Lysstyrken til innendørsenhetens driftslampe satt" til "Standard"?  Side 34
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Signal fra fjernkontrollen mottas ikke på 

innendørsenheten.
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• Ble knappen på fjernkontrollen trykket mens det foregikk sending mellom fjernkontrol-

len og mottakermodulen?  Side 12

• Er det rett etter at anlegget ble stoppet? (Et signal sendes fra innendørsenheten til 

fjernkontrollen rett etter at bruken stopper). Trykk på knappen igjen.

• Er batteriene satt riktig i (+/-)?  Side 11

• Er batteriene utladet?

• Stemmer "A-B veksling" på fjernkontrollen med innendørsenheten?  Side 40

De vertikale spjeldene beveger seg ikke eller bare 

innenfor et lite område når  trykkes.
• Er Timer stilt inn?  Side 20

• Foregår det innvendig tørking?

Innstilt temperatur vises ikke selv når  

trykkes.
• Er anlegget stilt på kun plasmaforfrisker?  Side 16

Klimaanlegget stopper ikke selv når  trykkes. • Pågår innvendig tørking?  Side 35

Trykk  mer enn 2 ganger for å stoppe driften.
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Når strømmen slås på, start eller 

stoppklimaanlegget.
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• Støy ved første posisjonering av vertikale retningsspjeld.

Når klimaanlegget er i gang. • Når strømmen av kjølevæske aktiveres, høres en skvalpelyd. 

• Når deler krymper eller utvider seg med temperaturendringene, høres en skvalpelyd.

• Når kjølevæsken strømmer, høres en rislelyd.

Annet • Det kan høres en hveselyd hvis vinden utenfor er sterk og anlegget er slått av.

• Det kan høres boblelyder fra dreneringsrøret når ekstern luft strømmer inn i rommet 

gjennom dreneringsrøret. Dette skjer når ventilasjonsviften brukes i et lufttett rom.

Det kommer lyder fra plasmaionladeren.
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Ved feil på plasmaionladeren, ta kontakt med forhandleren eller et Toshiba 

servicesenter.

Plasmaionladeren har poler med høyspenning. IKKE inspiser eller reparer selv, da disse 

er farlige.
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Klimaanlegget er i bruk.
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l • Skvalpingen er lyden av kjølevæskestrømmen.
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